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Elektrická stanice AC
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OP nadzemní vedení VN ČEZd

Příjezdový koridor - nezpevněný (šíře 4m)

Deponie zúrodnitelných zemin

Navržená vyvedení výkonu VN

Ochranné pásmo lesa

Zeleň

Navržené kabelové vedení NN

St. sloup nadzemního vedení VN ČEZd

Hranice pozemků (katastrální mapa)

Napěťová soustava: VN 3 ~ 50 Hz, 22 kV, IT
Napěťová soustava: NN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C
Napěťová soustava: NN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
Napěťová soustava: NN 2 - 110 V DC, IT
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN a PNE

Konkrétní parametry stavebních objektů včetně základových konstrukcí budou upřesněny v
navazujícím stupni projektové dokumentace ve spolupráci s dodavatelem prefabrikátů.
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