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) VYMENA ST;\VAMCIHO VENTILATORU 1 1 LEGENDA ZNACEK
I ‘ ‘m LB CSN 33 200537- |
3.04 Patlll 1 Y JEDNONASOBNA ZASUVKA IP44 P VENTILATOR
/ s.v.;2,78m A ‘ ‘ 3.08b 3 083
i 3.03 ) ‘ 3.06 Y ZASUVKA 16A/230V TIMER  VENTILATOROVE RELE
LEGENDA MiSTNOSTI 3.NP: : || o o o
VYPINAC JEDNOPOLOVY EKVIPOTENCIALNI{ PRIPOJNICE
C.M. |Nazev mistnosti Plocha (m2) Podlaha Stény Poznamka I ‘ ‘ OPETOVNE PRIPOJENI STAVAJICICH SVITIDEL . o ) VYPINA (v: JEDNOP OLOVY
3.01 |SCHODISTE 18,93 L ) || d — /\C{\ PREPINAC SERIOVY & SE SIGNALNI DOUTNAVKOU
302 | CHODBA 3546 NAPOJENO NA STAVAJIC{ SVETELNY OKRUH
3.03 |POKOJ 27,83 1 1
3.04 |KOUPELNA 578 | KERAMICKA DL. | KERAM. OBKLAD |SDK PODLHLED (2780) H— ST T ANOVY POSUN KABELAZE A VYPINACK
~ ’ N S — | \ \ R
3.05 |CHODBA 5.20 VINYL VAP. OMITKA OPETOVNE PRIPOJEN{ STAVAJICICH SVITIDEL \'ﬂ CSN33.2000-7-70L4d3 || P amka -
30 |PoKo) 17.98 VYMENA STAVAJICi ZASUVKY IP20 ZA ZASUVKU IP44 y g n — | ~ oZnamka .
3.07 |KOUPELNA 4,07 | KERAMICKADL. |KERAM. OBKLAD | SDK PODLHLED (2600) Zasuvkova kabelaz bude provedena silovym kabelem typové fady CYKY 3J x 2,5.
3.08 |CHODBA 4,40 VINYL VAP. OMITKA N . i ) , L
3.085 | POKOJ - DVOULUBKOUY 341 : i U3 Kabelaz pro os,Vetlem a vzt l,)u,de provedena silovym k?belem typove fady CYKY 3Jx 1.5.
3.08b |POKOJ - DVOULUZKOVY 8,90 - T STRANOVY POSUN KABELAZE A VYPINACT = H Trasy ochranného pospojovani budou provedeny vodi¢i CYA 6Z/7Z.
309 |POKOJ-DVOULUZKOVY 244;?; [ Ulozeni kaleli bude pod omitkou a v podhledech.
3.10 |UKLIDOVA MiSTNOST ,
3.1 SKLAD 13,11 ‘ s s.v.=2,98m % —
3.12  |POKOJ -DVOULUZKOVY 21,55 // |
3.13 | CHODBA 6,74 etk L VYMENA STAVAJIC{ ZASUVKY [P20 ZA ZASUVKU [P44 TIMER Napétova soustava : 3 NPE stf. 50 Hz, 400 V/230 V/ TN - S
3.14 |KOUPELNA 5,88 Lo + STRANOVY POSUN
3.15 |KOUPELNA 5,61 | I NAPOIENG NA STAVAJICE SYETELNY OKRUH S - Ochrana automatickym odpojenim vadné ¢asti v siti TN od zdroje a
3.16 |POKOJ - DVOULUZKOVY 22,55 ‘ 3.4 - >
317 | POKOJ - DVOULUZKOVY 5047 \ \ ; ; 3.4 3.01 pospojovanim v souladu s CSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.
3.18 |KOUPELNA+WC 6,17 | : : | | '
319 |KURARNA 8,18 | | ‘ 'DOTCENE SVETELNE OKRUHY BUDOU VYBAVENY
3.20 o A Mi 27,05 " P
321 SPOLECENSKA MISTNOST 623 H | | | [JISTICEM S CHRANICEM 10kA, 14N, B10/003, A, 30mA
L ' | | 3.02 | ISTAVAJICI 4KS JISTICU DEMONTOVAT , —
3.22 PREDSIN 9,51 . ‘ . i OZNACENI REVIZE PREDMET REVIZE DATUM REVIZE REVIZI PROVEDL
323 |CHODBA 32,06 | | —
3.24 |POKOJ - DVOULUZKOVY 19,66 H \ \ R43 T
325 |CHODBA 5,62 | | o .
3.26 |KOUPELNA+WC 6,18 | i i = N Souradny systém : ' '
3.27 | POKOJ - DVOULUZKOVY 20,75 T | Vyskovy systém : MISTNI
3.28  |POKOJ - DVOULUZKOVY 22,04 vesa +0,000 =
329 |KOUPELNA+WC 33,91 3.3 R —— — — — __
‘ ). Ing. Pavel Kra}ky - n?sllel veskerych majelkoyygh aulorsk_y_ch'prav, Obsah tohoto dokumentu,'vyoprazerll a_ na'vrhy r?senl na nlch'zot?raz_ena“ poznvajlljakonaytorske fﬁllo ;
S S L LS >4 3.40 s.v-=2,93m , . e e, Bl ot o oo g s tp o i S o 5 s o GENERALNI PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
331 POKOJ - DOULUZKOVY 21 ,43 ‘ S.V.=2,93 STRAPJOVY' POSUN KABELAZE A VYPTNA | | L RA NOVY POSUN KABELAZE A VYP INA CU majetkovych autorskych prav ¢&i v rozporu s podminkami takové licence uZito ani poskytnuto tfeti osobé.
3.32 | CISTiCI MISTNOST 3,77 \ [ I ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. PAVEL KRATKY PROJEKTANT
3.33 | VYTAH 7,53 = u FRANOVY POSUN KABELAZE A VYPINACU MAREK SEIFERT
3.34 |POKOJ - DVOULUZKOVY 17,89 5 3 3 — L
3.35 |KOUPELNA 5,22 A KERAM. OBKLAD |SDK PODLHLED (2600 OPETOVNE PRIPOJENI STAVAJICICH SVITIDEL OPETOVNE PRIPOJEN{ STAVAJ{CICH SVITIDEL Ing. PAVEL KRATKY
336 |CHODBA 661 SFmMICKA DL. VAP, OMITKA (2600) JTIMER | EV VYPRACOVAL N Opavské 6230/29A, 708 00 Ostrava
: = - . : 7m0 . s P .. . KATERINA SEIFERTOVA tel./ffax: 596 911 126
3.37 | POKOJ - JEDNOLUZKOVY 14,45 OPETOVNE PRIPOJENI STAVAJICICH SVITIDEL 3.37 TIMER % 3 m/ emal  kraty@projeitstudio.cz
3.38 | POKOJ - DOULUZKOVY 17,23 lf A 0 IC: 47684577
3.39  |POKOJ - DOULUZKOVY 23,01 NAPOJENO NA STAVAJiCI SVETELNY OKRUH NAPQJENO NA STAVAJiCi SVETELNY OKRUH 3.34 KONTROLOVAL
3.40 |CHODBA 5,46 " ING. PAVEL KRATKY p
3.41 |KOUPELNA +WC 5,86 KERAMICKA DL. | KERAM. OBKLAD -
3.42 |CHODBA 17,54 VINYL VAP. OMITKA VYMENA STAVAJICI ZASUVKY 1P20 ZA ZASUVKU [P44 VYMENA STAVAJIC[ ZASUVKY 1P20 ZA ZASUVKU P44 INVESTOR / ZPRACOVATEL GASTI PD
617,60 m* Domov Pfibor, pfispévkova organizace, Masarykova 542, 742 58, Pfibor MAREK SEIFERT
3.38 MISTO STAVBY Dr. Martinka 35, 700 30, Ostrava-Hrab(vka
| 742 58, Pribor, Masarykova 542, parc.¢. 3200, k.u. Pfibor m.seifert@volny.cz, 603 167 931
NAZEV STAVBY (DiLO) DATUM 09. - 10. 2025
| 3.39 Revitalizace koupelen ZAKAZKA &, PK 25 13 /5349
I ' r \ N . Domov Piibor FORMAT 4xA4
SN 352000 -7-701 o3 | \ﬁl E ; STAVEBNI OBJEKT (SO) STUPEN PD PARE
! nl W )
] R | DPS
L . [ . ] . Tl : CAST DOKUMENTACE MERITKO
VYMENA STA\LH_'_JJICIHL) VENTILATORU VYMENA STA LJA_'_PJIC
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD 1:50
DOKUMENT CiSLO DOKUMENTU
ELEKTROINSTALACE 3.NP D.1.2.5.2.3




